Karniowice 13.10.2017

Matopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibg w Karniowicach

Odpowiedz na pytanie do ,,Ogloszenia 0 zaméwieniu”
Pytanie ?

Czy mozliwe jest zastosowanie czujek wykrywajacych pozary testowe zgodne z normg PN-
EN 54-7?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zastosowania czujek wykrywajacych wszystkie typow pozarow
testowych od TF1 do TF9
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